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6440 Brunnen laburk.ch
Sachbearbeiter: Urs Peter Vonarburg

Direktwahl: 041-825 41 37
e-mail: urspeter.vonarburg@laburk.ch

Trinkwasserversorgung des Bezirkes Einsiedeln
Rathaus

Hauptstrasse 78

8840 Einsiedeln

7
STS 0453

Priifbericht vom 21. Marz 2018
Auftrags-Nr.: 2018-58103

Auftraggeber:  Trinkwasserversorgung des Bezirkes Einsiedeln, Rathaus, Hauptstrasse 78, 8840 Einsiedeln
Probenehmer:  Wasserversorgung Einsiedeln, Herr R. Zoller, Nordstrasse 17, 8840 Einsiedeln
Eingangsdatum: 14.03.2018

Zustellart: Probenehmer

Probenummer: TW-201800260

Priifgegenstand: Leitungswasser

Erhebungs-Nr.: 10 Erhebungsdatum: Mittwoch: 14.03.2018 Zeit: 08:00
Entnahmestelle: Strichen und Steinschlag nach UV, Trachslau

Wassertemperatur: 6.3°C Quantitat (Vmin): 1300

Witterung: feucht Lufttemperatur:  3°C

Parameter Resultat Einheit

Aerobe, mesophile Keime nn KBE/mI
Escherichia coli nn  KBE/100 ml
Enterokokken nn KBE/100 ml

Probenummer: TW-201800261

Priifgegenstand: Leitungswasser

Erhebungs-Nr.: 11 Erhebungsdatum: Mittwoch: 14.03.2018 Zeit: 08:30
Entnahmestelle: GWPW Kalberweidli/ab Hahn Férderleitung

Wassertemperatur: 7.7°C Quantitat (/min): 1000

Witterung: feucht Lufttemperatur.  3°C
Parameter - Resultat Einheit
Aerobe, mesophile Keime 5 KBE/mI
Escherichia coli nn KBE/100 ml
Enterokokken nn KBE/100 ml
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Probenummer: TW-201800262 )

Priifgegenstand: Leitungswasser

Erhebungs-Nr.: 12 Erhebungsdatum: Mittwoch: 14.03.2018 Zeit: 13:30
Entnahmestelle: GWPW Rabennest nach UV, Netzpumpen

Wassertemperatur: 9.3°C Quantitat (I’/min): 2000

Witterung: feucht Lufttemperatur: ~ 9°C

Parameter - Resultat Einheit

Aerobe, mesophile Keime nn KBE/m|
Escherichia coli nn KBE/100 ml
Enterokokken nn KBE/100 ml

7Probenumrrler: TW-201800263

Priifgegenstand: Leitungswasser

Erhebungs-Nr.: 13 Erhebungsdatum: Mittwoch: 14.03.2018 Zeit: 10:00
Entnahmestelle: Migros Notwasserpumpwerk, ab Brunnennetz

Wassertemperatur: 9°C Quantitat (I/min): 80

Witterung: feucht Lufttemperatur:  6°C

Parameter ) : -  Resultat FEinheit
Aerobe, mesophile Keime ' nn KBE/ml
Escherichia coli nn KBE/100 ml
Enterokokken nn KBE/100 ml

Probenummer: TW—2018002(3747 7

Priifgegenstand: Leitungswasser

Erhebungs-Nr.: 14 Erhebungsdatum: Mittwoch: 14.03.2018 Zeit: 10:10
Entnahmestelle: ab Reservoir Schnabelsberg

Wassertemperatur: 7.6°C

Witterung: feucht Lufttemperatur:  6°C

Parameter Resultat Einheit

Aerobe, mesophile Keime nn KBE/mI
Escherichia coli nn KBE/100 ml
Enterokokken ' nn KBE/100 ml

7Prol;qenummer: TW-201800265

Priifgegenstand: Leitungswasser

Erhebungs-Nr.: 15 Erhebungsdatum: Mittwoch: 14.03.2018 Zeit: 10:45
Entnahmestelle: ab Reservoir Meinradsberg

Wassertemperatur: 6.1°C

Witterung: feucht Lufttemperatur:  6°C

Parameter Resultat Einheit
Aerobe, mesophile Keime 4 KBE/mI
Escherichia coli nn KBE/100 ml
Enterokokken nn KBE/100 ml
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Probenummer: TW-201800266

Priifgegenstand: Leitungswasser
Erhebungs-Nr.: 16

Entnahmestelle: ab DR-Station Unteraltberg
Wassertemperatur: 4.8°C

Erhebungsdatum:

Mittwoch: 14.03.2018 Zeit: 14:30

Witterung: feucht Lufttemperatur: 10°C
Erhme_ter ) - i I Resdjii Einheit
Aerobe, mesophile Keime nn KBE/mI
Escherichia coli nn KBE/100 mi
Enterokokken nn KBE/100 mli
Probenummer; TW-201800267
Priifgegenstand: Leitungswasser
Erhebungs-Nr.: 17 Erhebungsdatum: Mittwoch: 14.03.2018 Zeit: 09:30
Entnahmestelle: WVE ab Sanitarverteilung, Regionalspital Einsiedeln :
Wassertemperatur: 5.7°C
Witterung: feucht Lufttemperatur:  6°C
Parameter N ' ~ Resultat Einheit
Aerobe, mesophile Keime nn KBE/mI
Escherichia coli nn KBE/100 ml
Enterokokken nn KBE/100 ml
Probenummer: TW-201800268
Priifgegenstand: Leitungswasser
Erhebungs-Nr.: 18 Erhebungsdatum: Mittwoch: 14.03.2018 Zeit: 10:30

Entnahmestelle: WVE ab Sanitarverteilung Altersheim Gerbe
Wassertemperatur: 5.6°C

Witterung: feucht Lufttemperatur:  6°C

Parameter Resultat Einheit
Aerobe, mesophile Keime nn KBE/ml
Escherichia coli nn KBE/100 ml
Enterokokken nn KBE/100 ml
Probenummer: TW-201800269

Priifgegenstand: Leitungswasser

Erhebungs-Nr.: 19 Erhebungsdatum: Mittwoch: 14.03.2018 Zeit: 08:50
Entnahmestelle: WVE ab Sanitarverteilung Altersheim Langriti

Wassertemperatur: 5.7°C

Witterung: feucht Lufttemperatur:  4°C

Parameter S N - Resultat Einheit

Aerobe, mesophile Keime
Escherichia coli
Enterokokken

8 KBE/ml
nn KBE/100 ml
nn KBE/100 ml
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Probenurpmer: TW-201 §0027q

Priifgegenstand: Leitungswasser

Erhebungs-Nr.: 20 Erhebungsdatum: Mittwoch: 14.03.2018 Zeit: 09:00
Entnahmestelle: WVE ab Sanitarverteilung Schulhaus Briiel

Wassertemperatur: 5.5°C

Witterung: feucht Lufttemperatur:  4°C

Parameter Resultat Einheit

Aerobe, mesophile Keime
Escherichia coli
Enterokokken

2 KBE/ml
nn KBE/100 ml
nn KBE/100 mi

Probenummer: TW-201800271

Priifgegenstand: Leitungswasser

Erhebungs-Nr.: 21 Erhebungsdatum: Mitiwoch: 14.03.2018 Zeit: 08:15
Entnahmestelle: WVE/ab Schulhaus Trachslau

Wassertemperatur: 6°C

Witterung: feucht Lufttemperatur:  3°C

Parameter Resultat Einheit

Aerobe, mesophile Keime
Escherichia coli
Enterokokken

13 KBE/mI
nn KBE/100 ml
nn KBE/100 ml

Probenummer: TW-201800272

Priifgegenstand: Leitungswasser

Erhebungs-Nr.: 22 Erhebungsdatum: Mittwoch: 14.03.2018 Zeit: 11:30
Entnahmestelle: WVE/ab Schulhaus Egg Technikraum

Wassertemperatur: 6.8°C

Witterung: feucht Lufttemperatur: 7°C

Parameter Resultat Einheit

Aerobe, mesophile Keime
Escherichia coli
Enterokokken

32 KBE/mI
nn KBE/100 ml
nn KBE/100 ml

Probenummer: TW-201800273 7

Priifgegenstand: Leitungswasser

Erhebungs-Nr.: 23 Erhebungsdatum:
Entnahmestelle: WVE/ab Notwasserversorgung Migros
Wassertemperatur: 8.9°C

Witterung: feucht Lufttemperatur:
Parameter

Aerobe, mesophile Keime
Escherichia coli
Enterokokken

Mittwoch: 14.03.2018 Zeit: 10:00

6°C
Resultat Einheit
nn KBE/mlI
nn  KBE/100 ml
nn KBE/100 ml

Legende: nn=nicht nachweisbar
'=Messparameter nicht im akkreditierten Bereich
2=im Unterauftrag oder durch Auftraggeber bestimmt
KBE=Koloniebildende Einheiten
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Beurteilung

14 Leitungswasser der Wasserversorgung Einsiedeln wurden am 14.3.2018 beprobt. Im Labor erfolgte die
Analyse der mikrobiologischen Standardparameter. Die Wasser konnten zum Probenahmezeitpunkt den
mikrobiologischen Anforderungen der ,Verordnung des EDI Ober Trinkwasser sowie Wasser in offentlich
zuganglichen Bédern und Duschanlagen® (TBDV, SR 817 022.11) genitigen und sind als hygienisch
einwandfreies Trinkwasser zu bewerten.

mikrobiologische Hochstwerte KBE (TBDV)

Trinkwasser im Verteilnetz,
behandelt oder unbehandelt

Aerobe, mesophile Keime 300/mi
Escherichia coli nn/100ml
Enterokokken nn/100ml

Grundsatzlich ist darauf hinzuweisen, dass die einmalige Kontrolle den momentanen Zustand des Wassers
an der Uberpriften Stelle aufzeigt. Die Belastung durch nattrliche Abgénge wie Jauche, Mist, Abwasser etc.
kann infolge sich &ndernder Witterungs- und Umweltbedingungen variieren. Die Nutzung von Wasser als
Trinkwasser setzt die daflr notwendigen Masshahmen voraus (Schutzzonen einwandfreie Fassungen,
dichte Verteilbereiche, eventuelle Wasserbehandlung).

Bei Fragen und Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfligung.

Freundliche Griisse

Laboratorium der Urkantone

oy e e

U.P. Vonarburg, Trinkwasserexperte

Rechnung

Der vorliegende Priifbericht bezieht sich ausschliesslich auf die untersuchte(n) Probe(n). Informationen ber Unterauftragnehmer und
nahere Kenndaten wie Messunsicherheit und Bestimmungsgrenzen zu den verwendeten Prifverfahren stehen auf Anfrage zur
Verfugung. Der Priifbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Laboratoriums der Urkantone nicht auszugsweise vervielfaltigt
werden.

Methodische Hinweise:

Messparameter Messtechnik

Aerobe, mesophile Keime ISO 6222 mod., PC 30°C
Escherichia coli ISO 16649 mod., MF TBX 44°C
Enterokokken SLMB 1406.1, SB 37°C
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